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OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Nazwa wodociggu: Zicbice.

Zrédlo wody: ujecie podziemne w Zicbicach.

Strefa zaopatrzenia:

- Gmina Zigbice: Brukalice, Czernczyce, Henrykow, Jastowek, Krzelkow, Lipa, Niedzwiednik, Nowy
Dwor, Raczyce, Rososznica, Skalice, Stuzejow, Stuzejowek, Wadochowice,
Witostowice, Ziebice,

- Gmina Cieplowody: Czestawice.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Slaskich zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1, §
22 w zwigzku z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu sig z wynikami
badan probek wody pobranych w ramach kontroli wewngtrznej w punktach zgodnosci z sieci wodociggu
Zichice:
kod probki / punkt poboru / data pobrania / badane parametry:

— 2100/w/z / Czestawice 7 / 14.11.2022 r./ metnos¢, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos¢
elektryczna, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

— 2101/w/z / Henrykéw dz. geod. nr 76 - zbiornik / 14.11.2022 r./ me¢tnosé, barwa, smak, zapach, pH,
przewodnos¢ elektryczna, ogdlna liczba mikroorganizmow w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia
coli,

— 2107/w/z / Zigbice, ul. Mala dz. Geod. Nr 437/1 — woda po uzdatnieniu / 14.11.2022 r. / me¢tnos¢, barwa, smak,
zapach, pH, przewodnos¢ elektryczna, Fe, Mn, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli,
Escherichia coli,

— 2108/w/z / Krzelkow 16 / 14.11.2022 r. / metnosé, barwa, smak, zapach, pH. przewodnosc
elektryczna, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

— 2109/w/z / Zigbice, ul. Mickiewicza 18 — przedszkole / 14.11.2022 r. / m¢tnos¢, barwa, smak, zapach,
pH, przewodnos¢ elektryczna, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli,
Escherichia coli,

— 2110/w/z / Witostowice dz. geod. nr 149/1 — pompownia wody / 14.11.2022 r. / m¢tnos¢, barwa, smak,
zapach, pH, przewodnosé elektryczna, jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, utlenialnosc,
chlorki, twardos¢ ogdlna, wapn, magnez, siarczany, glin, chlor wolny, liczba mikroorganizmow
w 22°C, liczba mikroorganizméw w 36°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli. enterokoki katowe,
pescytydy, 1,2-dichloroetan (EDC), akryloamid, antymon, arsen, benzen, benzo(a)piren, bor,
bromiany, bromodichlorometan, chlorek winylu, chloroform (trichlorometan), chrom, cyjanki ogélne,
epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz, nikiel, otow, rtgé. selen, sod, suma pestycydoéw, suma
pestycydow chloroorganicznych (HCH), suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma THM, suma
WWA,

— 2111/w/z / Niedzwiednik 96 / 14.11.2022 r. / mgtnos¢, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos¢

elektryczna, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

— 2136/w/z / Zigbice, ul. Mata dz. Geod. Nr 437/1 — woda po uzdatnieniu / 16.11.2022 r. / mg¢tnosé¢, Fe,

- vide: sprawozdania nr: 1719/w/z/22, 1720/w/z/22, 1726/w/z/22, 1727/w/z/22, 1728/w/z/22,
1729/w/z/22, 1730/w/z/22, z dnia 21.11.2022 r., 1750w/z/22 z dnia 22.11.2022 r. oraz
W/0/11/2022/414/F/1 z dnia 23.11.2022 r.,

1/2



stwierdza, ze badana woda z wodociaggu Zigbice spelnia wymagania okreslone w cytowanym
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

W zwiazku z powyzszym, badana woda pobrana w punktach zgodnosci z sieci wodociggu Zigbice
w zakresie oznaczonych parametrow jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i jest przydatna do
spozycia przez ludzi.

Otrzymuja:

1. Burmistrz Ziebic

2. Wéjt Gminy Cieptowody

3. ZWiK Sp. z 0.0. ul. Walowa 51, 57-220 Ziebice
4. ZWiK PI. Mickiewicza 2, 57-211 Cieptowody
5. a/a
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OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Nazwa wodociggu: Debowiec
Zrédlo wody: ujecie podziemne w Debowceu
Strefa zaopatrzenia:
- Gmina Ziebice: Debowiec, Osina Wielka, Kalinowice Gorne, Kalinowice Dolne, Wigancice,

Boznowice, Nowina, Jasienica.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Sl. zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 w zwigzku z § 3
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z wynikami probek wody pobranych w punktach zgodnosci
z sieci wodociagu Debowiec, w ramach kontroli wewnetrznej stwierdza, ze woda w zakresie badanych parametrow
spetnia wymagania okreslone w cytowanym rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W zwiazku z powyzszym, woda pobrana w punktach zgodnosci w w/w strefie zaopatrzenia wodociagu
Debowiec w zakresie badanych parametréw jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i jest przydatna do spozycia
przez ludzi.

Oceng oparto o wyniki badan:
kod prébki / punkt poboru / data poboru / badane parametry:

- 2012/w/z/ Debowiec dz. geod. nr 203- woda po uzdatnieniu / 25.10.2022 r. / mgtnosé, barwa, smak, zapach, pH,
przewodnos¢ elektryczna, zelazo, mangan, ogdlna liczba mikroorganizméw w temp. 22 C, bakterie grupy coli,
Escherichia coli

- 2013/w/z/ Nowina 8 / 25.10.2022 r. / metnosé, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos$¢ elektryczna, ogdlna liczba
mikroorganizméw w temp. 22 C, bakterie grupy coli, Escherichia coli

- 2014/w/z/ Wigancice 17/ 25.10.2022 r. / mgtnosé, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos¢ elektryczna, ogélna
liczba mikroorganizméw w temp. 22 C, bakterie grupy coli, Escherichia coli

- 2015/w/z/ Boznowice — pompownia / 25.10.2022 r. / metno$é, barwa, smak, zapach, pH. przewodnos¢ elektryczna,
jon amonowy, azotyny, azotany, zelazo, mangan, utlenialno$¢, chlorki, twardo$¢ ogdlna, wapn, magnez, siarczany, glin,
chlor wolny, ogélna liczba mikroorganizméw w temp. 22°C, ogélna liczba mikroorganizméw w 36°C, bakterie grupy
coli, Escherichia coli, enterokoki katowe, pestycydy, akryloamid, antymon, arsen, benzen, benzoapiren, bor, bromiany,
bromodichlorometan, chlorek winylu, chloroform, chrom, cyjanki ogdlne, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedz.
nikiel, otdw, rte¢, selen, sod, suma pestycydow, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, suma THM, suma WWA

- 2035/w/z/ Debowiec dz. geod. nr 203- woda po uzdatnieniu / 27.10.2022 r. / mangan
- 2036/w/z/ Boznowice - pompownia / 27.10.2022 r. / bakterie grupy coli, Escherichia coli, enterokoki katowe,

vide: sprawozdania z badan nr 1643-1645/w/z/22 z dnia 28.10.2022 r., sprawozdanie nr 1646/w/z/22 z dnia
08.11.2022 r., sprawozdanie nr 1666/w/z/22 z dnia 28.10.2022 r., sprawozdanie z badan nr 1667/w/z/22 z dnia
31.10.2022 r., sprawozdanie nr W/0/10/2022/768/F/6 z dnia 02.11.2022 1.

Otrzymujg:
1. Burmistrz Zigbic W

2. Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Walowa 51, 57-220 Zigbice
3. a/a
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OCENA JAKOSCI WODY
przeznaczonej do spozycia przez ludzi
Nazwa wodociagu: Starczowek.
Zrédlo wody: ujecie podziemne w Starczéwku.
Strefa zaopatrzenia:
- Gmina Zigbice: Starczdwek, Biernacice, Gleboka, Lubnéw, Niedzwiedz, Osina Mata, Pomianéw Dolny
- Gmina Kamieniec Zabkowicki: cze$¢ Chatupek

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zabkowicach Slaskich zgodnie z § 21 ust. 1 pkt.
1, § 22 w zwiazku z § 3 ust. | rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), po zapoznaniu si¢ z wynikami badan probek
wody pobranych w punktach zgodnosci z sieci wodociggu Starczéwek w ramach kontroli wewnetrznej
przeprowadzonej przez ZWiK Zigbice Sp. z o.0.

kod probki / punkt poboru / data pobrania / badane parametry:

— 1994/w/z / Starczéwek dz. geod. nr 293/1, SUW woda po uzdatnieniu / 24.10.2022 r. / mgtnos¢, barwa, smak,
zapach, pH, przewodnos¢ elektryczna, Fe, Mn, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli,
Escherichia coli,

— 1995/w/z / Starczowek 23 / 24.10.2022 r. / metnosé, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos¢ elektryczna, Fe,
Mn, ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

— 1996/w/z / Lubnéw 42 — szkota / metnos¢, barwa, smak, zapach, pH, przewodnos¢ elektryczna, Fe, Mn, ogélna
liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

— 1997/w/z / Biernacice 23 / metno$¢, barwa, smak, zapach, pH, przewodnosé elektryczna, Fe, Mn, ogélna liczba
mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli, Escherichia coli,

- vide: sprawozdania z badan: nr 1635-1638/w/z/22 z dnia 28.10.2022 r.

stwierdza, ze woda w zakresie badanych parametréw spetnia wymagania okreslone w cytowanym rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W zwigzku z powyzszym, woda pobrana w punktach zgodnosci w w/w strefie zaopatrzenia wodociagu
Starczowek w zakresie badanych parametréw jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego i jest przydatna do
spozycia przez ludzi.

W ramach kontroli wewnetrznej ZWiK Sp. z 0.0. w Zigbicach pobral rowniez probke wody surowej
kod probki/punkt poboru/data pobrania/badane parametry
— 1993/w/z / Starczéwek dz. geod. nr 293/1, SUW woda surowa / 24.10.2022 r. / metnos¢, barwa, smak, zapach,
pH, przewodno$¢ elektryczna, Fe, Mn, ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C, bakterie grupy coli,
Escherichia coli,

- vide: sprawozdanie z badan nr 1634/w/z/22 z dnia 28.10.2022 .

Wyniki badan wody surowe (przed uzdatnieniem) nie podlegaja ocenie na zasadach okreslonych dla wody
przeznaczonej do spozycia w punktach zgodnosci, natomiast pozwalaja podmiotowi dostarczajacemu wodg na
sprawdzenie skutecznosci uzdatniania wody. Woda z ujecia Starczowek jest poddawana odmanganianiu
i odzelazianiu. Przeprowadzone badania potwierdzily skutecznos¢ procesow uzdatniania wody.

Otrzymuja:
|. Burmistrz Zigbic '
. Burmistrz Kamienca Zabkowickiego

. ZWiK Sp. z 0.0. ul. Walowa 51, 57-220 Zigbice
.ala
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